
Gás central

- Registro de manutenção e conservação

- Tipo de serviço: técnico
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Válvulas

.Reg. fecho rápido

Teste estanqueidade

Central de gás

Itens Norma ou recomendação técnica Regularidade

Válvulas Conferir a recomendação do fabricante.
Geralmente a substituição dos componentes ocorre a

cada 5 (cinco) anosRegistro de fecho rápido

Teste estanqueidade Recomendação técnica Anual

Central de gás Verificar a pressão no conjunto de manobras1,5kg/cm² No abastecimento

Em caso de dúvida solicite uma vistoria pela empresa fornecedora de gás. Geralmente não há custos.

Destacamos a importância da ventilação dos ambientes que abrigam a central de gás - tanques ou cilindros.

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Sede própria

Av. do Estado, Nº 4.006, Centro

Balneário Camboriú - SC / CEP.: 88338-068

Fone: (47) 3367-0333 / 3361-7291

E-mail: condominio@activa.cnt.br

Site: www.activa.cnt.br

CRC/SC 6.353



Gás central

- Anotações

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Observações do tipo de serviço:

• requer ação de profissionais habilitados.

• vistoria a ser realizada pelo síndico, zelador ou monitor da gestora de condomínios.

Técnico:

Inspeção manual:

Para maior segurança do condomínio, conte com profissionais habilitados e exija (Anotação de Responsabilidade

Técnica). Ao obter a o síndico está isento da responsabilidade em caso de negligência por parte do contratado.
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